Energieausweis fiir Wohngebaude

o I Bosmaka«:mscuas OiB-Richtlinie &
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1¢

Gebaude(-teil) Baujahr 1980
Nutzungsprofil Einfamilienh&user Letzte Verénderung

Strale Sportplatzstrale 1c Katastralgemeinde Helpfau
PLZ/Ort 5261 Uttendorf KG-Nr. 40208
Grundsttcksnr. Seehshe 404 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWBgyk PEBgk GO, sk fGEE

A++

HWB: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf

rechnerisch zur Behelzung zugefuhrt werden muss. der Haushaltsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergrebedarf ents pncht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert

festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter B rutto-Grundfiache, PEB: Der Prim#renergiebedarf schlieit die gesamte Energie fur den Bedarf im

welcher um ca. 30 °C (also baispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwa rmt wird Gebzude enschiieBlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen em euerbaren
und einen nicht emeuerbaren Anteil auf Der Emmittiungszeitraum f ur die

HEB: Beim Helzenergiehedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste Konversionsfaktoren 1st 2004 - 2008

der Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu z&hlen beispielswe ise die Veruste

des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwaélzpumpen etc. €0, Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschliefilich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verlu ste. Zu

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf st als fiachenbezogener Defaultwert festgelegt. deren Berechnung wurden Gbliche Allokationsregeln untersteflt.

Er entspricht ca dem durchschnittlichen fldchenbezogenen Stromver brauch in einem

durchschnittlichen dsterreichischen Haushalt. f .. Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem

Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007)
Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis fiir Wohngebaude

OlB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

O l BGSTERREICHISCHES

INSTITUT FLR BAUTECHNIR

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfldche 140,84 m? Klimaregion NF
Bezugs-Grundftéche 112,67 m? Heiztage 262d
Brutto-Volumen 432,39 m® Heizgradtage 3.594 Kd
Gebaude-Huliftache 286,91 m? Norm-Auientemperatur -16,2°C
Kompaktheit (A/V) 0,66 1/m Soll-Innentemperatur 20,0°C
charakteristische Lénge 1,51 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

mittlerer U-Wert
Bauweise

Art der Liftung

Sommertauglichkeit

LEKT-Wert

0,75 WI(m?K)
schwer
Fensterliiftung
keine Angabe

64,16

Anforderung
HWB 17.058kWhia  121,1kWh/m?a,
WWWB 1799kWhiai  12,8kWhima
HTEBRH 3.435kWhiai 24,4kWh/m?a.
HTEByww 3.188kWh/a 22,6 kWh/m’a
HTEB 6.712kWhla. 47,7 kWhim?a
HEB 25.569 kWhla 181,5kWh/im?a
HHSB 2.313kWhia 16,4 KWh/m?a
EEB 27.883 kWhia 198,0 kWh/m?a
PEB 36.107kWh/a 266,4 kWh/m?a
PEBp.ern 34.978 kWh/a 248,3KWh/m?a
PEBgrp 1.129kWh/a 8,0 kWhi/m?a
€Oz 7.015kgla 49,8 kg/m?a
fGEE 1,69 1,69
SRTHES Y Erstellerin Bauges.m.b.H. & CoKG
GWR-Zah! HUBERWIMMER B E R - W IMME R
Ausstellungsdatum 14.06.2016 Unterschrift BAUG EZSI m aH .Ré i co.ke
Gilltigkeitsdatum 14.06.2026 SYENGLERE! - RACHSYSTEME

éR"fST
ENDORF

E?ié&?&ﬁ#% g...’ RIS

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschiieRlich der information. Aufgrund der idealisierten Elngan
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grinden der Geometrie und
hier angegebenen abweichen.
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1¢c Datum: 14. Juni 2016
Anhang zum Energieausweis gemiB OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Pldnen und Begehung vor Ort

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5

Heizwdrmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059

Primérenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie é (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach O|B-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Gegebenheiten aufgrund von Plénen und Begehung vor Ort (soweit ochne gréReren Aufwand
ersichtlich)

Bauphysikalische Daten Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011)
Haustechnik Daten Berechnet mit ECOTECH 3.3

Weitere Informationen

Kommentare

Empfehlungen von MaRnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (13.1.2)

MaRnahmen, die erforderlich sind, um in die nichst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen

MaRnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fiir den Neubau zu erfiillen
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Datenblatt

zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Uttendorf

HWB 121,1 fcee 1,69

Ermittiung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Gegebenheiten aufgrund von Plédnen und Begehung vor Ort (soweit ohne gréBeren Aufwand ersichtlich)
Bauphysikalische Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011)

Daten:

Haustechnik Daten: Berechnet mit ECOTECH 3.3

Haustechniksystem
Raumheizung: Kombitherme, Gasdurchlauferhitzer ab 1988 mit Brennstoff Gas
Warmwasser: Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Luftung: Luftungsart natarlich

Berechnungsgrundiagen
Gegebenheiten aufgrund von Planen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5; Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057,
5058, 5059; Primarenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden); Anforderungsgrenzwerte nach
OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
: Allgemein

Bauweise schwer, BW = 30,0 [Wh/m*K] Wirmebriickenzuschlag pauschaler Zuschlag

Keller Keller ungeddmmt Verschattung vereinfacht

Erdverluste vereinfacht Sommertauglichkeit keine Angabe

Anforderungsniveau fiir Energieausweis keine Anforderungen (Bestand)

Passivhaus-Abschiatzung nach ONORM B 8110-6 (auRer Verschattung) Nein
Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Einfamilienh&user
Nutzungstage Januar d_Nutz, 1 [d/M] 31 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mérz d_Nutz,3 [d/M] 31 (Lt. SNORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 30 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 31 (Lt. GNORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nuiz,12 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 365 (Lt. 5NORM B 8110-5)
Tagliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 24 (Lt. BNORM B 8110-5)
Tigliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 24 {Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a[d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Betriebszeit der Nachtliiftung t NL,d [h/d] 8 {Lt. GNORM B 8110-5)
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall 6_ih[*C] 20 (Lt. GNORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Fensterliiftung n_L,FL [1/h] 0,40 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Wirmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m?] 3,75 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF  q_i,h,PH [W/m?] 2,10 (Lt. ONORM B 8110-5)
| Tégliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m?2d)] 35,00 {Lt. ONORM B 8110-5)
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eCOTeCH
GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Liftung
Liiftungsart natdrlich
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eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Heizung
Wéarmeabgabe
Regelung Heizkorper-Regulierventile, von Hand betatigt
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (70/55 °C)

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiérmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 100% beheizt
Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt
Dammung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Dammung der Anbindeleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen geddmmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen gedammt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen gedammt
Léange der Verteilleitungen [m] 12.91 (Default)
Lange der Steigleitungen [m] 11.27 (Default)
Lange der Anbindeleitungen [m] 78.87 (Default)
Verteilkreisregelung B Gleitende Betriebsweise
Warmespeicherung keine

Warmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Heizkessel oder Therme
Brennstoff Gas

Baujahr des Kessels 1978 - 1994

Art des Kessels Kombitherme, Gasdurchlauferhitzer ab 19088
Fordereinrichtung Keine Fordereinrichtung
Modulierungsmaoglichkeit Nein

Heizkessel im beheizten Bereich Nein

Geblédse fiir Brenner Nein

Nennleistung Py,  [kW] 12.0 (Default)
Wirkungsgrad eta, g0, [-1 0.891 (Default)
Wirkungsgrad etayg 4009, [ 0.881 (Default)
Wirkungsgrad etasge, [-] 0.851 (Default)
Wirkungsgrad eta,g 504, [-] 0.841 (Default)
Betriebsbereitschaftsverlust g, oy, [-] 0.0300 (Default)
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€CoTecCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
| Warmwasser
Wérmeabgabe
Verbrauchsermittiung Individuelle Verbrauchsermittiung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)
Wiérmeverteilung
Lage der Verteilleitungen 100% beheizt
Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Dammung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Ddmmung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen gedammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen gedammt
Stichleitungen Material Stahl
Ldnge der Verteilleitungen [m] 8.46 (Default)
Lénge der Steigleitungen [m] 5.63 (Default)
Linge der Stichleitungen [m] 22.53 (Default)
Zirkulationsleitung vorhanden Nein
Linge der Verteilleitungen Zirkulation [m] 0.00 (Default)
Lénge der Steigleitungen Zirkulation [m] 0.00 (Default)
Wérmespeicherung
Baujahr des Speichers von 1986 bis 1994
Art des Speichers Direkt elektrisch beheizter Speicher 1989-1994
Basisanschluss Anschlusse gedammt
E-Patrone Anschluf} nicht vorhanden
Anschluss Heizregister Solar Anschluft nicht vorhanden
Speicher im beheizten Bereich Ja
Speichervolumen Vo s [1] 169.0 (Default) |
Verlust gy, ys [kKWh/d] 1.80 (Default)
Mittlere Betriebstemp. thetay s m [°C) 65.00 (Default) |
Wiérmebereitstellung (Zentral)
~ Bereitstellung Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Berechnet mit ECOTECH Softwars, Version 3.3. Ein Pradukt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 8/ 36



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Solarthermie
Solarthermie vorhanden Nein
Nettoertrag Solaranlage Solarertrag nach ONORM H 5056 (Beschrénkung auf 20% solare Deckung)
Photovoltaik
Photovoltaikaniage vorhanden Nein
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ecoTecH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Raumlufttechnik
Raumlufttechnik nach SNORM H 5057
Art der Liiftung Fensterltiftung
Art der Luftkonditionierung (Keine RLT-Anlage im AuRenluftbetrieb)
Nachtliiftung vorhanden Nein
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€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Ergebnisse Anlage
Endenergieanteile - Ubersicht

Wohngebé&ude | [kWh] | [kWh/m?]

Heizen 20493 145.50

Warmwasser 4987 35.41

Hilfsenergie 90 0.64

Haushaitsstrom 2313 16.42

Photovoltaik (begrenzt) 0 0.00

Gesamt 27883 197.97
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Energiekennzahlen
Gebdudekenndaten
| Brutto-Grundflache 140,84 m?
Bezugs-Grundfléche 112,67 m?
Brutto-Volumen 432,39 m?
Gebdude-Hullflache 286,91 m?
Kompaktheit (A/V) 0,66 1/m
charakteristische Lange 1,51 m
mittlerer U-Wert 0,75 W/(m?K)
LEKT-Wert 64,16 -
Ergebnisse am Standort
Heizwérmebedarf HWB SK 121,1 kWh/m?a 17.058 kWh/a
Primérenergiebedarf PEB SK 256,4 kWh/m?a 36.107 kWh/a
Kohlendioxidemissionen CO2 sK 49,8 kg/m%a 7.015 kg/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 1,69 - '
Ergebnisse |
Heizwarmebedarf HWB RK 111,9 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEB SK 198,0 kwh/m?a
Ergebnisse fiir Oberésterreich
Nutzheiz-Energiekennzahl NEZ 124,57 kWh/m?a
NEZ* 124,57 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 1,692 -
fGEE NEZ 36 0,727 -
fGEE NEZ 30 0,672 -
fGEE NEZ 10 0,515 -

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 12/ 36



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Gebaudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebadudekenndaten
Standort 5261 Uttendorf Brutto-Grundfléche 140,84 m?
Norm-AuBentemperatur Brutto-Volumen 432,39 m®
Soll-Innentemperatur Gebé&ude-Hullflache 28691 m?
Durchschnittl. Gescholhdhe charakteristische Lange 1,51 m
mittlerer U-Wert 0,75 W/(m*K)
LEKT-Wert 64,16 -
Bauteile Fldache U-Wert Leitwert
[m?) WI(m?K)] WIK]
Decken zu unbeheiztem Dachraum 70,42 0,19 12,04
Auflenwénde (ohne erdberihrt) 103,17 0,77 79,44
Fenster u. Toren 42,90 1,82 78,11
Decken zu unbeheiztem Keller 70,42 0,51 25,14
Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 19,47
Fensteranteile Fldche Anteil
[m?] [%]
Fensteranteil in AuRenwandfidchen 37,95 25,98
Summen (beheizte Hiille) Flache Leitwert
[m?] W/K]
Summe OBEN 70,42
Summe UNTEN 70,42
Summe AuBenwandfléchen 103,17
Surmme Innenwandflachen 0,00
Summe 214,20
Heizlast
Spezifische Transmissionswérmeverlust 0,50 W/(m3K)
Gebdude-Heizlast (P_tot) 9,196 kW
' Spezifische Gebdude-Heizlast (P_tot) 65,296 W/(m*BGF)
]
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eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Globalstrahlungssummen und Klimadaten (SK)
Monatliche mittlere AuRentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in KWh/m?
Monat °C | Horizont. | S S/0 0] N/O N N/W w S/W | Tage
Januar -1,97 29,73| 45,78| 3567 1962 12,48 11,69 12,48 1962| 3567 31
Februar -0,09 49,72| 6265 50,72 31,32| 19,89 17,90 19,89 31,32 50,72 28
Marz 3,73 82,00 7872 68,88/ 5166| 3362| 27,06 3362 5166 68,88 31
April 8,13| 110,22 77,15 76,05 66,13| 49,60 38,58 49,60 66,13| 76,05 30
Mai 12,72| 14760 81,18| 87,08 8561 67,90 53,14 67,90 8561 87,08 31
Juni 15,78| 144,50/ 70,80| 80,92 82,36 6936 5491 6936 8236 8092 30
Juli 17,56| 152,89 7797 87,15 88,68 71,86 56,57| 71,86 88,68 87,15 31
'August 17,04| 13538 8394 88,00 8123 60,92 4468 6092 81,23 88,00 31
September 13,87 98,71 8193 7502 61,20 4343| 3554 . 4343 61,20, 75,02 30
Oktober 8,80 64,03 73,63| 6147 4098 2561| 21,77 2561 4098 6147 31
November 3,27 32,79 48,53 38,04 21,31 13,44| 12,79 13,44| 21,31 38,04 30
Dezember | -0,66 22,82 | 38,79j 29,89| 15,29 9,58] 9,13 9,58 15,29 29,89 31

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Pradukt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 15/ 36



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Globalstrahlungssummen und Klimadaten (RK)

Monatliche mittlere AuBentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m? [
Monat ] °C | Horizont. S S/0 0] N/O N N/W w S/iW Tag;
Januar | -1,63 29,79 3963| 31,95 19,51 13,78 1311| 13,78 1951 31,95 31
Februar 0,73 51,42| 60,16 49,49: 3214 2262 21,08| 2262| 32,14 4949 28
Mérz ' 4,81 83,40 78,39 6880/ 52,12 35,03 28,36| 3503| 52,12 68,80 31
April 9,62 112,81 78,968 77,27 67,68 50,76 3948 50,76| 67,68 77,27 30
Mai 14,20, 153,36, 87,41 9163| 88,18 70,16 5521| 70,16| 88,18 91,63 31
Juni 17,33 155,22 77,61| 86,15 88,48 7412 5899 7412| 8848 86,15 30
Juli 19,12, 160,58, 81,90| 91,93| 93,14 7587 5941| 7587| 9314 91,93 31
August 18,56, 138,50, 87,25| 8968 81,71 5990 4432| 5990 81,71 89,68 31
September 15,03 98,97 82,14 7497| 60,37 43,30 3563| 43,30| 60,37 74,97 30
Oktober 9,64 64,35, 70,14| 59,04/ 40,86 26,87 23,81| 26,87 40,86 59,04 31
November 4,16 31,46 41,85| 33,35 20,14| 13,92 13,21 13,92| 20,14| 33,35 30
Dezember | 0,19 22,33 34,39| 2691 14,63 9,94 9,60 9,94 1463 2691 3

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 16/ 36
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Transmissionsverluste fiir Heizwarmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu AuBenluft - Le

Wand Bauteil Flache u fi f_FH Anteii FH LT
[m?] Wim*K)] [ [l [ [WIK]
Nordseite AW 0,31m U=0,77 29,09 0,77 1,000 1,000 0,00 22,40
Nordseite 3 AF 2,20/1,80m U=1,83 7,92 1,82 1,000 1,000 0,00 14,41
Nordseite - | AF 2,20/0,45m U=1,80 198 1,80 1,000, 1,000 000/ 356
Stidseite | AW 0,31m U=0,77 21,39 0,77 1,000 1,000 0,00 16,47
Siidseite o .IAF 2,20/1,8051 U=1,83 11,88 1,82 1,000 1,000 0,00 21,62
-S[]dseite | AF 2,20/0,45m Uﬁo_ 2,97 1,80 1,000 1,000 0,00 535
Sudseite | AF 2,20/1,25m U=1,85_ 2,75 1,85 1,000 1,000 0,00 5,09
Westseite (AW 0,31m U=0,77 | 5269 077, 1,000 1,000 0,00/ 40,57
Westseite |AF 2,20/1,80m U=1,83 1 39| 182 1000 1,000 000 721
Westseite | AF 2,20/0,45m U=1,80 | 099 180 1000 1,000/ 000 1,78
Westseite AF 2,20/1,25m U=1,85 [ 5,50 1,85 1,000 1,000 0,00 10,18
Westseite AT 1,10/2,25m U=1,80 : 2,48 1,80 1,000 1,000 0,00 4,46
Westseite - AT 1,10/2,25m U=1,80 2,48 1,80 1,000 1,000 0,00/ 4,46
T | Summe | 157,55
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
MWand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m? WHm*K)]  [] [l [ [WIK]
Decke KG/ EG DE WS nach unten 0,34m U=0,51 70,42 0,51 0,700 1,000 0,00 25,14
_ S Summe | 2514
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi f_FH Anteil FH LT
. [m?] Wi K)l [ [ [ WIK] |
Decke OG /DG DE WS nach oben 0,43m U=0,19 70,42 | 0,19 0,900 1,000 000 12,0:1"l
B Summe 12,04
Leitwerte
Hullflache AB 286,91 m?|
Leitwert fur Bauteile, die an AuBenluft grenzen (Le) 157,55 WIK
Leitwert fir bodenberithrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 25,14 WIK
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 12,04 WIK
_Leitwenzuschlag fur Warmebricken (detailliert it. Baukorper) (informativ) 0,00 WIK
| Leitwertzuschlag fur Warmebricken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 19,47I W/KL|
__Le_itwert der Gebiudehiille LT 214,20 WIK
Berechnet mit ECOTEGH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 22/ 36



eCoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016

Transmissionsverluste fiir Heizwarmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Aufenluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi f FH Anteil FH LT
[m?] WI(m*K)] [ [ [-] WIK]
Nordseite AW 0,31m U=0,77 B 29,09 0,77 1,000 1,000 0,00 22,40
Nordseite AF 2,20/1,80m U=1,83 7,92 1,82 1,000 1,000 0,00 14,41 |
Nordseite AF 2,20/0,45m U=1,80 1,98 1,80 1,000 1,000 0,00 3,56 |
Sudseite AW 0,31m U=0,77 | 21,39 0,77 1,000 1,000 0,00 16,47 |
| Suidseite AF 2,20/1,80m U=1,83 | 11,88 1,82 1,000 1,000 0,00 21,62 '
Stdseite AF 2,20/0,45m U=1,80 | 297| 180 1,000/ 1,000 000 535
Sidseite AF 2,20/1,25m U=1,85 ' 2,75 185 1,000 1,000 0,00 5,09
Westseite AW 0,31m U=0,77 52,69 0,77 1,000 1,000 0,00 40,57 |
Westseite AF 2,20/1,80m U=1,83 3,96 1,82 1,000 1,000 0,00 | 7,21
Westseite AF 2,20/0,45m U=1,80 0,99 1,80 1,000 1,000 0,00 1,78
Westseite AF 2,23/?25m U=1,85 5,60 1,85 1,000 | 1,000 0,00 10?
Westseite AT 1,10/2,25m U=1,80 2,48 1,80 1,000 1,000 0,00 4,46‘
Westseite AT 1,10/2,25m U=1,80 2,48 1,80 1,000] 1,000; 0,00 4,46

| | Summe 157,55
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg :

Wand Bauteil Flache (] fi fFH Anteil FH LT
[m?] MWI(m*K)] E] [l TWIK]
Decke KG/ EG DE WS nach unten 0,34m U=0,51 70,42 0,51 0,700 1,000 0,00 25,14
Summe 2514
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U i f.FH | Anteil FH LT
5 [(m’] Wim*K)] [ [ [l WIK]
Decke OG / DG DE WS nach oben 0,43m U=0,19 70,42 0,19| 0,900 1,000 000 12,04
! | Summe | 12,04
Leitwerte
Huitflache AB 286,91 m?
Leitwert fur Bauteile, die an AuRenluft grenzen (Le) 15?,55 WIK
Leitwert fur bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 25,14 WIK
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu)d 12,04 WK
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (detailliert It. Baukdrper) (informativ) 0,00 WK
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) | 19,47 WK
Leitwert der Geb&udehiille LT | 214,20 WIK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 23/ 36
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:

MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c

Datum: 14. Juni 2016

Gesamtenergieeffizienzfaktor f_GEE

Geometrie
Gebaudehtllfiache
Bruttovolumen
Charakteristische Lénge

Temperaturfaktor
HWB, Standort
HWB, Referenzkiima
Temperaturfaktor

Berechneter Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf
Haushaltsstrombedarf
Nettoertrag Photovoltaik
Endenergiebedarf

Referenzwert fiir den
Endenergiebedarf

Charakteristische Lange
Temperaturfaktor

Referenzwert Heizwarmebedarf
Warmwasserwdrmebedarf
Energieaufwandszahl
Referenzwert Heizenergiebedarf
Haushaltsstrombedarf
Referenzwert Endergiebedarf

Gesamtenergieeffizienzfaktor
Endenergiebedarf
Referenzwert Endergiebedarf
Gesamtenergieeffizienzfaktor

A
\'4
lc

HWB_SK
HWB_RK
TF

HEB
HHSB
NPVE

EEB

TF
HWB_26

e_AWZ
HEB_26
HHSB
EEB_26

EEB
EEB_26
f_GEE

286,91 m?
432,39 m?
1,561 m

RK
111,87
111,87

1,00

RK
169,82
16,43
0,00
186,25

RK

1,51
1,00
60,50
12,78
1,28
93,62
16,43
110,04

RK
186,25
110,04

1,692

SK
122,44
111,87

1,09

SK
181,54
16,43
0,00
197,97

SK

1,51
1,09
66,22
12,78
1,28
100,92
16,43
117,35

SK
197,97
117,35

1,687

kWh/m?
kWh/m?

kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
KWh/m?

kWh/m?
kwh/m?

kWh/m?
kwh/m?
kWh/m?

kWh/m?
kWh/m?

Gebaude
Gebiude
lc=V/A

ONORM B 8110-6
ONORM B 8110-6
TF = HWB_SK/HWB_RK

ONORM H 5056

OIB-Richtlinie 6

ONORM EN 15316-4-6

EEB = HEB + HHSB - min(HHSB; NPVE)

lc=V/A

TF = HWB_SK/HWB_RK

HWB_26 =26 * (1 + 2/lc) * TF

ONORM H 5056

OlB-Leitfaden

HEB_26 = (HWB_26 + WAWB) * e_ AWZ
OIB-Richtlinie 6

EEB_ 26 = HEB_26 + HHSB

EEB = HEB + HHSB - min(HHSB; NPVE)
EEB_26 = HEB_26 + HHSB
f_GEE = EEB / EEB_26

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293
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€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1¢

Datum: 14. Juni 2016

Wohnbauférderung 00

Grundlage: OO. Eigenheim-Verordnung 2012, LGBI. 105/2012, 100/2015

Gebaude
Gebédude
Gebdaude
f_GK =0,74* A/V + 0,407

berechnet mit vorhandener Liftung
berechnet mit n = 0,4/h

geplantes Geb&dude mit geplanter Ausstattung

ONORM H 5056

OIB-Richtlinie 6

ONORM EN 15316-4-6

EEB = HEB + HHSB - min(HHSB; NPVE)

lc=V/IA

TF=1

HWB_26=26*(1+ 2/lc) * TF

ONORM H 5056

OIB-Leitfaden

HEB_26 = (HWB_26 + WWWB) * e_ AWZ
OIB-Richtlinie 6

EEB_26 = HEB_26 + HHSB

EEB = HEB + HHSB - min(HHSB; NPVE)
EEB_26 = HEB_26 + HHSB
f_ GEE = EEB / EEB_26

Geometrie
Gebéudehllflache A 28691 m?
Bruttovolumen V432398 m®
A/N-Verhéltnis AN 0,664 -
Geometriekorrekturfaktor f_GK 0,898 m
Nutzheizenergiekennzahl NEZ 124,57 kWh/m?
Nutzheizenergiekennzahl* NEZ* 124,57 kWh/m?
Gesamtenerieeffizienzfaktor f GEE 1,692 -
Gesamtenergieffizienzfaktor f _GEE - Fiktives Gebaude mit Referenzausstattung
Berechneter Endenergiebedarf NEZ36 NEZ30 NEZ10
Heizenergiebedarf HEB 63,62 57,63 40,28 kWh/m?
Haushaltsstrombedarf HHSB 16,43 16,43 16,43 kWh/m?
Nettoertrag Photovoltaik NPVE 0,00 0,00 0,00 kWh/m?
Endenergiebedarf EEB 80,04 73,95 56,70 kWh/m?
Referenzwert fiir den NEZ36 NEZ30 NEZ10
Endenergiebedarf
Charakteristische L&énge lc 1,51 1,51 151 m
Temperaturfaktor TF 1,00 1,00 1,00 -
Referenzwert Heizwarmebedarf HWB_26 60,50 60,50 60,50 kwh/m?
Warmwasserwarmebedarf WWWB 12,78 12,78 12,78 kWh/m?
Energieaufwandszah! e AWZ 1,28 1,28 128 -
Referenzwert Heizenergiebedarf HEB_26 93,62 93,62 93,62 kWh/m?
Haushaltsstrombedarf HHSB 16,43 16,43 16,43 kWh/m?
Referenzwert Endergiebedarf EEB 26 110,04 110,04 110,04 kWh/m?
Gesamtenergieeffizienzfaktor NEZ36 NEZ30 NEZ10
Endenergiebedarf EEB 80,04 73,95 56,70 kWh/m?
Referenzwert Endergiebedarf EEB_26 110,04 110,04 110,04 kWh/m?
Gesamtenergieeffizienzfaktor f_GEE 0,727 0,672 0,515 -

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293
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GEBAUDERECHNER

Bauteil - Dokumentation
Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016

Bauteil : AW 0,31m U=0,77
Verwendung : Aufienwand

| Konstruktion u | o’ N | Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert

| AuBen (Skizze) Innen [m] [W/mK] | Im>*K/W]

- Wiarmeubergangswiderstand Aussen Rs.e - - 0.040

] ] M 1 Capatect SI-Strukturputz 0,002 0,750 0,003

= 8 B M | 2 | CapatectKlebe-u.Spachtelmasse 190 grob 0,003 1,000 0,003

. ] 2 3 Polystyrol (EPS f. Warmedammverbundsysteme 0,040 0,040 1,000

¢ WDWS)

¥ =] 2 4 3.304.004 Beton, Bewehrt (2 vol% Stahl) oder 0,250 2,500 0,100
Stahlbeton 2400 |

z M| ¥ 5 | Gipsmértel 0.015 0,700 0,021

| - | Wameibergangswiderstand [nnen Rs,i - - 0,130

7 _0310m >( ——
’( _“} RrIt. EN 1SO 6246 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rss 0,310 B 1,297 *)

U-Wert [W/m?K] 077

M wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung berticksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wirmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfillt.

Wert B Ik
0,35 wimk| | 0,77 WImK
Bauteil : IW 0,28m U=1,11
Verwendung : _Innenwand ; e
Konstruktion U | o Nr Bezeichnung " Dicke Lambda ' R-Wert
Aulen (Skizze) Innen [m] [WimKI | [m2*K/W]
- | Wérmelibergangswiderstand Aussen Rs.e ! = ) 0,130
[~ ! 1| Gipsmérte! . 0015 0,700 0.021
_ A [~ 2 | 1.104.02 Hohlziegelmauerwerk 800 0,250 0,420 0,595
| 3 | Gipsmértel 0.015 0.700 0.021
- Wiérmetiberaangswiderstand Innen Rs.i - - 0,130
[
/0280 | | .
‘ 1 *) R It. EN ISQ 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,280 0.898*
J U-Wert [W/m2K] 114

8 wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung berticksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wirmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfllt.

Wert B N
0,90 wmk| | 1,11 WirmK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 27 / 36
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Bauteil - Dokumentation
Warmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016

Bauteil : DE ohne WS 0,32m U=0,67
Verwendung : Decke ohne Warmestrom

Konstruktion U | OI3 Nr | Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
= [m] | [WimK] | [m2*AAN]
- | Wammelibergangswiderstand Oben Rs.e - - 0,130
- 1 Laminatboden DPL 0,015 0.130 0,115
M| B 2 | 1.202.06 Estrichbeton 0,050 1,400 0,036
=] 3 | 57.1 Schaumglas WLFG 050 0,050 0.050 1.000
B & 4 Elementdecke Standard 0.200 2,300 0,087
- Wirmeubergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,130
*) RTlt. EN ISQ 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0.315 1.498 *)
U-Wert [W/m?3K] 0.67
M wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist erfiillt.
fi - Berech -We
- wmk| | 0,67 Wim2K
Bauteil : DE WS nach oben 0,43m U=0,19
Verwendung : Decke mit W&rmestrom nach oben = —
| _ Konstruktion U |I oI3 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
i . | [m] [W/mK] | [m*K/W]
| | - Wérmeibergangswiderstand Oben Rs.e - - 0.100
g # | B | 1 | Pentarock 035 0,120 0035 3429
i ¥ M 2 1.202.04 Stampfbeton 0,040 1,500 0,027
[~ 3 | 5.7.1 Schaumglas WLFG 050 0.070 0.050 1.400
M ¥ 4 Elementdecke Standard 0.200 2,300 0,087
- Wimeilbergangswiderstand Unten Rs.i - - 0,100
) Rrit. EN ISO 6946 = Re + Summe R-Wert der Schichten + Res 0.430 5142 %)
B U-Wert [W/m?< 0.19

M wird in der U-Wert Berechnung / i3 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist erfillt.

I B r U-
0,20 wimk| | 0,19 Wim?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 28/ 36
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GEBAUDERECHNER

Bauteil - Dokumentation
Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016

Bauteil : DE WS nach unten 0,34m U=0,51
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten

Konstruktion U | o3 Nr | Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert

| [m] [WimK] | [m2"W]

| - ‘Warmelibergangswiderstand Oben Rs.e - - 0.170

[~ ] 1| Laminatboden DPL 0.015 0.130 0.115

M| & 2 1.202.06 Estrichbeton 0,050 1.400 0.036

M M 3 | 57.1 Schaumalas WLFG 050 0,070 0,050 1.400

M & 4 | Elementdecke Standard 0.200 2,300 0,087

| = Warmetlibergangswiderstand Unten Rs.i - - 0.170
| |

*) RrIt. EN IS0 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,335 1.978*)

W-\Werd WMkl 0,51

# wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfiillt.

0,40 wimek| | 0,51 Wim?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 29/ 36
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GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN 1ISO 10077-1

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1¢ Datum: 14. Juni 2016
AuBenfenster : AF 2,20/0,45m U=1,80

Breite : 2,20 m

Héhe : 0,45 m

Glasumfang : 0,00 m

Dichtheit fur bestehende Geb&ude klassifiziert :
Holz- Kunststoffdoppelfenster/Tur

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[WIm?K] | [m]
Innere Fliflache 1 . 1.80 = Holzrahmen mit gutem Dammwert
Rahmen 11 . 1.80 '_ 0.00 Holzrahmen mit gutem Dammwert
Vertikal-Sprossen 0 | 10.00 Holzrahmen mit qutem Dadmmwert
Haorizontal-Sprossen 0 10,00 Holzrahmen mit gutem Dammwert

Es wurden keine Warmebriicken zwischen Rahmen und Glas beriicksichtigt.

Zusammenfassung

Glasflache : 0,00 m?

Rahmenflache : 0,29 m?

Gesamtflache : 0,99 m? Glasanteil : 0%
U-Wert : 1,80 Wim?K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,80 Wim2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,40 wiek| | 1,80 wimk| | 1,80 wimeK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 30/ 36
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1¢c Datum: 14. Juni 2016
AuBenfenster : AF 2,20/1,25m U=1,85

Breite : 220m

Héhe : 125 m

Glasumfang : 7.64m

Dichtheit fiir bestehende Gebaude klassifiziert :
Holz-,Kunststoffdoppelfenster/Tir

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzah! | U-Wert | Breite Baustoff
WIm2K] | [m] —
_Innere Fulifiache 1 1.63 - Zweischeiben-Wirmeschutzveralasuna, beschichtet 4-16-4 (Luft) 1
Rahmen 1 1.80 0.12 Holzrahmen mit gutem Dammwert
Vertikal-Sprossen 1 1.80 0.16 Holzrahmen mit gutem Dadmmwert
_Horizontal-Sprossen 0 0.00 | Holzrahmen mit gutem Dammwert

2wischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

Y 0,06 W/(im-K) Glasumfang : 7,64 m
Zusammenfassung

Glasflache : 1,82 m?

Rahmenflache : 0,93 m?

Gesamtflache : 2,75m? Glasanteil : 66%
U-Wert : 1,85 Wim*K g-Wert : 0,61
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,83 W/m2K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wirmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erflillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
____bei1.23m x 1.48m
| 1,40 W/mzKI | 1,83 wimK | | 1,85 W/m2K]
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1¢ Datum: 14. Juni 2016
AuBenfenster : AF 2,20/1,80m U=1,83

Breite : 220m

Héhe : 1,80 m

Glasumfang : 9,84 m

Dichtheit fir bestehende Gebaude klassifiziert :
Holz-,Kunststoffdoppelfenster/Tur

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[W/m?K] | [m]
Innere Fiillfliche 1 1.63 - Zweischeiben-Warmeschutzverglasung, beschichtet 4-16-4 (Luft)
Rahmen 1 1.80 0.12 Holzrahmen mit gutem Dammwert
Vertikal-Sprossen - 11 1.80 . 0.16 Holzrahmen mit qutem Dammwert -
| Horizontal-Sprossen 0 0.00 Holzrahmen mit gutem Ddmmwert

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

W 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 9,84 m
Zusammenfassung

Glasflache : 281 m?

Rahmenflache : 1,15 m?

Gesamtfliche : 3,96 m? Glasanteil : 1%
U-Wert : 1,83 Wim?K g-Wert : 0,61
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,83 W/im2K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1.48m
| 1,40 wmk| | 1,83 wek| | 1,83 Win?K
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Aullentiir : AT 1,10/2,25m U=1,80

Breite : 1,10m

Héhe : 225m

Glasumfang : -—

Pirskte U-Wert Gingabe Dichtheit fiir bestehende Gebaude klassifiziert -

Holz-,Kunststoffdoppelfenster/Tur

Zusammenfassung

Glasfiache : 1,36 m?

Rahmenflache : 1,11 m?

Gesamtflache : 2,48 m? Glasanteil 55%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,80 Wim?*K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,80 W/m2K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfallt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,40 wimek| | 1,80 wiek| | 1,80 wWinK |
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Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
AuBentiir : AT 1,10/2,25m U=1,80
Breite : 1,10m
Hohe : 225m
Glasumfang : -
R e Snagbs Dichtheit filr bestehende Gebaude klassifiziert :

Holz- Kunststoffdoppelfenster/Tur

Zusammenfassung

Glasflache : 0,50 m?

Rahmenflache : 1,98 m?

Gesamtflache : 248 m? Glasanteil : 20%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,80 Wim2K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,80 W/m?K

Die Anforderung an den Hoéchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: Oktober 2011 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,40 winek| | 1,80 wiek| | 1,80 wimeK |
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Baukdrper-Dokumentation Wohnung Sportplatzstr. 1 ¢

Projekt:

Baukérper: Wohnung Sportplatzstr. 1 ¢

MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c

Datum: 14. Juni 2016

Beheizte Hiille
Bezeichnung Anz. Lénge | Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Fliche
Decke KG/EG 1 11,09 m| 6,35 m| DE WS nach unten - warm / 70,42 m? 70,42 m?
[ 0,34m U=0,51 unbeheizter
Keller
| Decke
Decke OG /DG 1 11,09m| 6,35m| DE WS nach oben - warm / 70,42 m? 70,42 m?
0,43m U=0,19 unbeheizter
Dachraum
1 - | i Decke
Nordseite 1 6,35m| 6,14m| AWO031mU=0,77 Nord warm / 38,99 m? 29,09 m?
| Abzilge/Zuschiage Zeichnung | Parameter | Anz.|  Einzelfl, | Gesamtfl,|
| AF 2,20/1,80m U=1,83 | 2, -3986m?2| -792m?
AF 2.20/0.45m U=1,80 = 2 -0.99 m? -1,88 m? |
| Fenster-Flache N _ -9.90 m?
Siudseite 1 6,35m, 6,14 m ‘ AW 0,31m U=0,77 Sud warm / 38,99 m? | 21,39 m?
| aufen |
| Abziige/Zuschlage Zeichnung | Parameter| Anz.|  Einzelfl. | Gesamffl. |
AF 2.20/1,80m U=1.83 3 -396m?| -11.88m?|
| AF 2,20/ = 3 -0,99 m? -2.97 m?
AF 2,20/1,25m U=1.85 - 1l -275m?| -275m?|
Fenster-Flache . ; — -17.60 m? |
Westseite 1 11,09 m ‘ 6,14m| AWO0,31mU=0,77 West warm / 68,09 m? 52,69 m?
! aufien
| Abzllge/Zuschlige i Zeichnung | Parameter | Anz. | Einzelfl
AF 2.20/1.80m U=1.83 1 -3.96 m? -3.86m?
AF 2.20/0.45m U=1.80 1 -0.99 m? -0.99 m?
AF 2.20/1,25m U=1.85 2 -2.75m? -5.50 m?
AT 1.10/2.25m U=1.80 — 1 -2.48 m? -2.48 m?
AT 1.10/2.25m U=1.80 1 -2.48 m? -2.48 m?
Fenster-Flache -10.45 m?
L rTUr-Flame -4.95 m?
Beheiztes Volumen
Bezeichnung Typ | Zeichnung Parameter Anzahl Abzug Zu
Wohnung Kubus a= 11,09 m 1 432,39 m?
" = 6,14 m
c= 6.35m ]
| : |
‘Summe 1 — T 43239m)
Beheizte Brutto-Geschoffléche
Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131211XXXK1333293 Seite 35/ 36



eCoTeCH
GEBAUDERECHNER

Baukérper-Dokumentation Wohnung Sportplatzstr. 1 ¢

Projekt: MGA-Uttendorf - Wohnung Sportplatzstr. 1c Datum: 14. Juni 2016
Baukérper: Wohnung Sportplatzstr. 1 ¢

Bezeichnung Anz. Lénge Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
i Flache Fldche |
Decke KG/EG 1 11,09 m| 6,35 m| DE WS nach unten - warm / 70,42 m? 70,42 m?
0,34m U=0,51 unbeheizter
Keller
| Decke
Decke EG/0G 1 11,09m| 6,35m DE ohne WS - warm / 70,42 m? 70,42 m?
o 0.32m U=0.67 warm
Summe ! 140,84 m?
Reduktion | | 0.00 m?
BGF | | 140,84 m?

Unbeheizter Dachraum

Bezeichnung Anz. Lange| Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Decke OG /DG 1 11,09m| 6,35m DE WS nach oben - warm/ 70,42 m? 70,42 m?
| 0,43m U=0,19 unbeheizter
Dachraum
l 1 a Decke

Unbeheizter Keller

Bezeichnung Anz. Lange| Breite Bauteil| Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Fliache
 Decke KG/EG 1 11,09 m| 6,35m | DE WS nach unten - wam / 70,42 m? 70,42 m?
0,34m U=0,51 unbeheizter
Keller
| Decke
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